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. SOSTENIBLE 60 ’
ALCALDIA DE > '
BUCARAMANGA Subproceso: DESPACHO SERIE/Subserie: COMUNICACIONES
Codigo Subproceso: 7000 Cddigo Serie/Subserie TRD): 7000-73.04

No. Consecutivo S-SSYA833-2020

Bucaramanga, 12 de febrero de 2020.

Doctor

HENRY LOPEZ BELTRAN

Secretario general

Concejo de Bucaramanga

Carrera 11 No. 34 - 52 Edificio Fase 2
Ciudad.

Asunto: Entrega respuesta Proposicion No. 20 del mes de enero de 2020 bajo radicado
No0.20202006119

Doctor Lopez Beltran

Reciba un cordial Saludo,

De manera atenta me permito dar respuesta de acuerdo a la competencia de la Secretaria de
Salud y Ambiente de Bucaramanga, a la Proposicion No. 020 de enero de 2020, (CALIDAD
DEL AGUA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA), aprobada por los honorables concejales
Tito Alberto Rangel Arias y Jaime Andrés Beltran Martinez en sesion plenaria del dia 18 de
enero de 2020.

De acuerdo a lo anterior allego en medio fisico veinte (20) copias y en medio magnético un cd,
para su respectivo tramite.

Atento a cualquier observacion.

Sin otro particular.

Atentamente,

NELSON HELI BALL STEROS VERA
Secretario de Salud y Ambiente de Bucaramanga

P/Niviana Aceros M.

—, Calle 35 N° “0 - 43 Centro Administrativo, Edificio Fase |
@ m Carrera 11 N® 34 - 52, Edificio Fase I
Conmutador; (57-7) 6337000 Fax 6521777
! « Pagina Web: www.bucaramanga.gov.co

W ,

Cadigo Postal: 680006
Buzaramanga, Departamento de Santander, Colombia
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Subproceso: SALUD PUBLICA'Y Cddigo Serie/Subserie (TRD): Control y
Alcaldia de SANEAMIENTO AMBIENTAL Vigilancia a la calidad del agua para Consumo
Bucaramanga Co6di o Sub roceso: 7200 Humano Uso Recreativo

Bucaramanga, 5 de Febrero de 2020

Senor
HENRY LOPEZ BELTERAN
Secretario General Concejo de Bucaramanga

ASUNTO: Solicitud de muestras de vigilancia realizadas por la Secretaria de Salud y
Ambiente del Municipio de Bucaramanga Rad — V-20202006119.

En atencién a su peticion respetuosamente me permito informar que la secretaria de Salud
y Ambiente del municipio de Bucaramanga, dentro de sus competencias y jurisdiccion realiza
Vigilancia y Control en salud publica, la cual se orienta a identificar y controlar los principales
factores de riesgo que atentan contra la salud y el medio ambiente; las acciones esenciales
de vigilancia y control en ATENCION A LA SALUD, segin ARTICULO 49 DE LA
CONSTITUCION NACIONAL: En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en
especial, las conferidas por el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion Politica y en
desarrollo de lo previsto en lo de nuestra competencia sobre la vigilancia de la calidad del
agua para consumo humano , citado en la normatividad vigente Decreto 1575 del afio 2007;
puntualmente Articulo 20 donde dice que las autoridades sanitarias competentes, a través
de los laboratorios departamentales y distritales de salud publica, deberan realizar los
analisis fisicos, quimicos y microbiolégicos de vigilancia para garantizar la calidad del agua
para consumo humano, teniendo en cuenta las acciones de vigilancia establecidas en la Ley
7156 de 2001 y la Resoluciéon 2115 del aifio 2007, por medio de la cual se sefialan
caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la
calidad del agua para consumo humano. Articulos 25, cuadro 13b, Articulo 26 cuadros y
14a, Articulos 27, cuadro 14b, Articulos 34, 35y 36.

De igual manera le informo que la Secretaria de Salud y ambiente realiza la vigilancia de la
calidad del agua para consumo humano en los diferentes puntos de muestreo la cual son
concertados con la empresa prestadora acueducto metropolitano de Bucaramanga y la
cual se hace contramuestra de forma simultanea cumpliendo con lo citado en el
normatividad vigente Decreto 1575 del afno 2007 puntualmente Articulo 22.

MES NUMERO DE MUESTRAS IRCA
OCTUBRE Sinries o
NOVIEMBRE Sinries o
DICIEMBRE Sinries o

Anexo reporte de resultados correspondientes a la vigilancia de la calidad del agua para el
consumo humano realizada en los Ultimos tres meses en el municipio de Bucaramanga
objeto de su peticion.

Atentamente,

3

Dr. NELSON HEL! ALLESTEROS VERA
Secretario de Salud y Ambiente Municipal.

VB. Ing. HENRY ANDRES SARMIENTO SIERRA Subsecretario de Salud y Ambiente &
Proyecté y elaboré: Gilma Portilla, Técnico Area de la Salud ~ Lider programa aguas (,'0;77
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777

m Pagina Web: www.bucaraman a.gov.co
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Bucaramanga, 31 de Enero de 2020 L 2

P CONGESD 1 8

t B BUTARAMAN 37
VENTANILLA UNI A
Senor
SECRETARIO DE SALUD Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

: EXTERNA ENVIADA - 11947
DR. NELSON BALLESTEROS FECHA: 04/02/2020

E.S.M. HORA- 08:57:00
FOL-2

Asunto: Notificacion Proposicion No. 20 del mes de enerd2820,— « ’—”.}7;,_

De manera atenta. me permitc comunicarle que en Sesion Plenaria Ordinaria,
llevada a cabo el dia 18 de enero d= la presente anualidad, fue aprobada la
Proposicion presentada por los siguient2s Honorables Concejales:

AcacdadeBocaamanga

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS y JAINIE ANDRES BELTRAN M.

La Fecha y hora de la citacior (o invitacidn), le serd comunicada de manera
oportuna de conformidad al Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Bucaramanga y la Ley 136 de 1994.

Favor dar respuesta al cuestionario y solicitud de informes contenidos en la
proposicion en lo relacionado con sus funciones y radicarlas, en la Secretaria
General, con 3 dias de anticipacion, a la fecha en que se programe su
asistencia al Conce;jo Municipal.

Anexo. Copia de la Proposicion No. 20

|

Cordialmente,

\/ 2 | /
HE RYLO EZ BELTRAN
Sec tar General Concejo de Bucaramanga.

~

/

Pro M rio Amaya.
Reviso:

Fechay Hora: 04/02/2020 11:11:07 AM

Consulte en:http://pgr.bucaramanga.gov.co/ y.2020200611

Bucaramanga, Santander - Colombia
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PROPOSICION. hl L

En calidad de Concejales del Partido Colombia Justa Libres, ponemos a
consideracion citar-a La-Gerente del Acueducto Metropolitano de-Bucaramanga;~la
Ing. Zoraida Ortiz Gomez-y al Dr. NESTOR HELI BALLESTEROS secretario de:
salud y ambiente, con el proposito de suministrar la siguiente informacion:

1. Sirvase presentar e informar los resultados de las pruebas del indice de riesgo'}
de calidad del ag.a realizados en los ultimos tres meses tanto por el laboratorio
del propio acueducto como de los laboratorios independientes debidamente
autorizados con los que se este rezlizando la actividad de contramuestreo del
indice de Riesgo de Calidad cel Agua (IRCA)(Z., Presentar e informar al Concejo
de los cambios al Gobierno corporativo y estatutos del acueducto metropolitano de
Bucaramanga rezlizados durante las vigencias 2017, 2018 y 2019.'3. Presentar
un cuadrp comparativo de la evolucion tarifaria en pesos constantes de 2015 a
2019. 4/ Invitar a esta sesion al Dr. HERMAN RODRIGUEZ GUERRERO
Superintendente _de Seryicios Publicos Domiciliarios Regional Oriente o quien
haga'sus vec¢§ N'_,

I/ \(/ \\/_ “J_’__,__.

H. C TITG-NCE{ERTOiRA[\JGFL ARIAS

/:” r'f‘) “"*';}\)
H.C.J WE liég ;ELTR AN MARTINEZ

)
APROBADA: [ /| NO APROBADA: [

En la Se ion Plerariadeldia B de 0!  de 2,090

Carrera 11 No. 3:-52 Fase |l Alcaldla de Bucaramanga (Sotano)
Teléfonos: 5338469 - 6339032 - Telefax: 6420460
www.concejodebucaramanga.gov.co



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2362 Codigo laboratorio: 2011 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 17/10/2019 8:00:00 Fecha de recep. laboratorio: 17/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 17/10/2019 15:15:00
11:36:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Fisicoquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolé6gico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: PLANTA MORRORICO Descripcién: N.R. Codigo punto: 1
Direccion: CALLE 31 33A-89 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

“ s e .

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 0,81 mg CI2/L >20,3<2 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES*

1 1

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: Ph MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS
DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 3

Pagina 1 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Caracteristicas para IRCA: 3 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiolégico
Impresién Reporte:30/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.

Pagina 2 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2363 Cadigo laboratorio: 2012 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 17/10/2019 8:20:00 Fecha de recep. laboratorio: 17/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 17/10/2019 15:15:00
11:36:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Fisicogquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: LOS PINOS Descripcion: CAJILLA DE INSPECCION Cddigo punto: 1
Direccion: Calle 14 # 35 16 GPS: Fuente: ACUEDUCTO

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 1,11 mg CI2/L 20,32 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100mi

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mi

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 3

Pagina 1 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Caracteristicas para IRCA: 3 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresién Reporte:30/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.

Pagina 2 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2364 Codigo laboratorio: 2013 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 17/10/2019 8:41:00 Fecha de recep. laboratorio: 17/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 17/10/2019 14:15:00
11:36:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: EL ESTADIO Descripcién: NR Codigo punto: 1
Direccion: CALLE 14 #32 10 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

.

Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0=<200 Aceptable

Calcio Volumétrico EDTA 16,03 mg CalL 20<60 Aceptable

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 0,91 mg ClI2/L 20,3<2 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable

Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L 20<300 Aceptable

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

Hierro total Absorcién atémica 0,02 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable

Magnesio Volumétrico EDTA 12,95 mg Mg/L >20<36 Aceptable

Electromeétrico 6,5 Unidadesde PH =26,6<9 Aceptable

Turbiedad Nefelométrico 0,4 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero". Si se >1 o0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

I

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

Pagina 1 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Conductividad Electrométrico 136 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: Ph CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 12
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 11 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segin Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Ny

Coordinador del Laboratorio — _)é,/{ Analista - Microbiolégico

Analista - Fisicoquimico
Impresién Reporte:30/10/2019

Prohibida la reproduccién parcial o total de este informe sin la autorizacién escrita del laboratorio.

Pagina 2 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2365 Cadigo laboratorio: 2014 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 17/10/2019 9:05:00 Fecha de recep. laboratorio: 17/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 17/10/2019 15:15:00
11:36:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Fisicogquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: A MITAD DE CUADRA Descripcion: BARRIO GAITAN Codigo punto: 1
Direccion: CALLE 10 No. 16 - 45 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD >0,3<2 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100mi

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mi

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 3

Pagina 1 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Caracteristicas para IRCA: 3 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresién Reporte:30/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.

Pagina 2 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2366 Codigo laboratorio: 2015 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 17/10/2019 9:25:00 Fecha de recep. laboratorio: 17/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 17/10/2019 15:45:00
11:36:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Fisicogquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Centro Poblado tipo Caserio
Lugar: PUNTO DE BOSCONIA Descripcion: NR Codigo punto: 1

Direccion: CALL 33 No 32 -15 GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 20,32 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES*

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: Ph CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 3
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Caracteristicas para IRCA: 3 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresién Reporte:30/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2367 Codigo laboratorio: 2016 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 17/10/2019 10:00:00 Fecha de recep. laboratorio: 17/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 17/10/2019 14:36:00
11:36:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: KM 1 CONCRR 16 Descripcién: NR Codigo punto: 1
Direccion: BARRIO LA JUVENTUD GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

.

Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0=<200 Aceptable

Calcio Volumétrico EDTA 40,07 mg Cal/L 20<60 Aceptable

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 1,42 mg CI2/L 20,3<2 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable

Dureza total Volumétrico EDTA 140 mg CaCO3/L 20<300 Aceptable

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

Hierro total Absorcién atémica 0,03 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable

Magnesio Volumétrico EDTA 23,98 mg Mg/L >20<36 Aceptable

Electromeétrico 6,5 Unidadesde PH =26,6<9 Aceptable

Turbiedad Nefelométrico 0,5 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero". Si se >1 o0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

I

CARACTERISTICAS ADICIONALES**
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Conductividad Electrométrico 499 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: Ph CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP.

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 12
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 11 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segin Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Ny

Coordinador del Laboratorio — _)é,/{ Analista - Microbiolégico

Analista - Fisicoquimico
Impresién Reporte:30/10/2019

Prohibida la reproduccién parcial o total de este informe sin la autorizacién escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2368 Codigo laboratorio: 2045 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 23/10/2019 8:10:00 Fecha de recep. laboratorio: 24/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 24/10/2019 15:15:00
11:50:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: PLANTA MORRORICO Descripcién: N.R. Codigo punto: 1
Direccion: CALLE 31 33A-89 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

.

Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0=<200 Aceptable

Calcio Volumétrico EDTA 12,02 mg CalL 20<60 Aceptable

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 0,82 mg ClI2/L 20,3<2 Aceptable

Cloruros Cromatografia iénica 35,98 mg Cl-/L 20<250 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable

Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L >0 <300 Aceptable

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

Hierro total Absorcion atomica 0,02 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable

Magnesio Volumétrico EDTA 8,63 mg Mg/L >20<36 Aceptable

Electrométrico 6,5 Unidadesde PH =26,56<9 Aceptable

Sulfatos Cromatografia iénica mg S04 2-/L 20<250 Aceptable

Turbiedad Nefelométrico 0,9 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero". Si se >1 o0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano x

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
[y
CARACTERISTICAS ADICIONALES*™
Conductividad Electrométrico 107 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL
OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIQ. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 13 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segln Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio — _é/j Analista - Microbiolégico

Analista - Fisicoquimico
Impresién Reporte:31/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2369 Codigo laboratorio: 2046 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 23/10/2019 8:25:00 Fecha de recep. laboratorio: 24/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 24/10/2019 14:30:00
11:50:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Fisicogquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: LOS PINOS Descripcion: CAJILLA DE INSPECCION Cddigo punto: 1
Direccion: Calle 14 # 35 16 GPS: Fuente: ACUEDUCTO

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 1,09 mg CI2/L 20,32 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100mi

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mi

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 3
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Caracteristicas para IRCA: 3 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresién Reporte:31/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2370 Codigo laboratorio: 2047 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 23/10/2019 8:40:00 Fecha de recep. laboratorio: 24/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 24/10/2019 15:15:00
11:50:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Fisicoquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolé6gico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: EL ESTADIO Descripcién: NR Codigo punto: 1
Direccion: CALLE 14 #32 10 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

“ s .

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 0,7 mg CI2/L >20,3<2 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES*

1

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 3
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Caracteristicas para IRCA: 3 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiolégico
Impresién Reporte:31/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2371 Codigo laboratorio: 2048 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 23/10/2019 9:00:00 Fecha de recep. laboratorio: 24/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 24/10/2019 15:15:00
11:50:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Fisicoquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolé6gico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: A MITAD DE CUADRA Descripcién: BARRIO GAITAN Codigo punto: 1
Direccion: CALLE 10 No. 16 - 45 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

“ s .

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 1,37 mg CI2/L 20,352 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES*

1

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 3
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Caracteristicas para IRCA: 3 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiolégico
Impresién Reporte:31/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2372 Codigo laboratorio: 2049 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 23/10/2019 9:20:00 Fecha de recep. laboratorio: 24/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 24/10/2019 15:10:00
11:50:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Fisicogquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Centro Poblado tipo Caserio
Lugar: PUNTO DE BOSCONIA Descripcion: NR Codigo punto: 1

Direccion: CALL 39 No 32 -15 GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD >0,3<2 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100mi

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mi

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 3
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
Caracteristicas para IRCA: 3 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresién Reporte:31/10/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2376 Cadigo laboratorio: 2070 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 30/10/2019 8:00:00 Fecha de recep. laboratorio: 30/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 30/10/2019 14:09:00
11:30:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Fisicogquimico, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: BARRIO LA AURORA Descripcion: NR Codigo punto: 1
Direccion: CALL 32 28 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0=<200 Aceptable
Calcio Volumétrico EDTA 16,03 mg Cal/L >20<60 Aceptable
Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 0,9 mg CI2/L 20,32 Aceptable
Cloruros Cromatografia iénica 38,98 mg Cl - /L 20<250 Aceptable
Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mI
Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable
Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L >0 <300 Aceptable
E.coli Sustrato definido UFC/100mlI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Hierro total Absorcion atémica 0,03 mg FelL >20<0,3 Aceptable
Magnesio Volumeétrico EDTA 10,55 mg Mg/L >20<36 Aceptable
Electrométrico 6,6 Unidadesde PH =26,56<9 Aceptable
Sulfatos Cromatografia iénica mg SO4 2-/L 20<250 Aceptable
Turbiedad Nefelométrico 0,4 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano x

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
CARACTERISTICAS ADICIONALES**
Conductividad Electrométrico 122 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO
POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIQ. EL MUESTREQO NQ ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 13 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Baésico: Segin Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115
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Coordinador del Laboratorio — ‘é/‘j Analista - Microbiolégico
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2377 Codigo laboratorio: 2071 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 30/10/2019 8:20:00 Fecha de recep. laboratorio: 30/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 30/10/2019 14:45:00
11:30:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: BARRIO COMUNEROS Descripcién: N.R Codigo punto:

Direccion: CALLE 13 CON CRA 18 ESQUINA GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Autoridad Santander
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
IRCA por Muestra

IRCA Basico: Segin Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2378 Codigo laboratorio: 2072 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 30/10/2019 8:35:00 Fecha de recep. laboratorio: 30/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 30/10/2019 15:15:00
11:30:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: Calle 37 # 7 Occ Descripcién: Esquina Frente a la Codigo punto: 0

Tienda.
Direccion: PUNTO LA JOYA GPS: Fuente: CREADO PARA

CONSISTENCIA DE MIGRACION

Concertado: No Intradomiciliario: Si

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Alcanilidad Total Volumeétrico 101 mg CaCO3/L >0 <200 Aceptable

Calcio Volumétrico EDTA 12,82 mg CallL >20<60 Aceptable

Cloro residual libre  Colorimeétrico de la DPD 0,7 mg CI2/L 20,3<2 Aceptable

Cloruros Cromatografia idnica 42,48 mg Cl-/L >20<250 Aceptable

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=<0 Aceptable
NMP/100ml

Color aparente Espectrofotométrico UPC >20<15 Aceptable

Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L >0<300 Aceptable

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

Hierro total Absorcion atémica 0,02 mg FelL 20<0,3 Aceptable

Magnesio Volumétrico EDTA 8,92 mg Mg/L >20<36 Aceptable

Electromeétrico 6,6 Unidadesde PH =26,5<9 Aceptable

Sulfatos Cromatografia iénica mg S04 2-/L >20<250 Aceptable

Turbiedad Nefelométrico 0,4 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero". Si se >1 o0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano x

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
[y
CARACTERISTICAS ADICIONALES*™
Conductividad Electrométrico 154 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL
OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIQ. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 13 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segln Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Coordinador del Laboratorio C'&‘j Analista - Microbiolégico

Analista - Fisicoquimico
Impresién Reporte:12/11/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2379 Cadigo laboratorio: 2073 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 30/10/2019 9:00:00 Fecha de recep. laboratorio: 30/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 30/10/2019 15:05:00
11:30:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: BARRIO ALFONSO LOPEZ Descripcion: NR Codigo punto: 1
Direccion: CRA 8 #41- 04 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

ey
ERhIas]

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2380 Codigo laboratorio: 2074 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 30/10/2019 9:20:00 Fecha de recep. laboratorio: 30/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 30/10/2019 14:45:00
11:30:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: CLL 64 -17 F BARRIO LA CEIBA Descripcién: NR Codigo punto: 1
Direccion: PUNTO DE MUESTREO GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano i]

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2381 Cadigo laboratorio: 2075 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 30/10/2019 9:35:00 Fecha de recep. laboratorio: 30/10/2019 Fecha analisis laboratorio: 30/10/2019 14:35:00
11:30:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6441473
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: BARRIO LA VICTORIA Descripcion: N.R Codigo punto: 1
Direccion: CARRERA 11 N 67- 103 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

ey
ERhIas]

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100mI

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2404 Codigo laboratorio: 2334 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 05/12/2019 8:00:00 Fecha de recep. laboratorio: 05/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 05/12/2019 15:15:00
11:04:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6370000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: PLANTA MORRORICO Descripcién: N.R. Codigo punto:

Direccion: CALLE 31 33A-89 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100mI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2405 Codigo laboratorio: 2335 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 05/12/2019 8:20:00 Fecha de recep. laboratorio: 05/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 05/12/2019 15:45:00
11:40:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6370000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal

Lugar: LOS PINOS Descripcién: CAJILLA DE Codigo punto:
INSPECCION

Direccion: Calle 14 # 35 16 GPS: Fuente: ACUEDUCTO

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100m] - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2
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IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2406 Codigo laboratorio: 2336 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 05/12/2019 8:37:00 Fecha de recep. laboratorio: 05/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 05/12/2019 15:45:00
11:04:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6370000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: EL ESTADIO Descripcién: NR Codigo punto:

Direccion: CALLE 14 #32 10 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100mI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano ﬂ

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2407 Codigo laboratorio: 2337 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 05/12/2019 9:10:00 Fecha de recep. laboratorio: 05/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 05/12/2019 15:45:00
11:04:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6370000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: A MITAD DE CUADRA Descripciéon: BARRIO GAITAN Codigo punto:

Direccion: CALLE 10 No. 16 - 45 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

.
Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0 <200 Aceptable
Calcio Volumétrico EDTA 33,66 mg CalL >20<60 Aceptable
Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 1,16 mg CI2/L 20,3<2 Aceptable
Cloruros Cromatografia idnica 42,48 mg Cl - /L >20<250 Aceptable
Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable
Dureza total Volumétrico EDTA 150 mg CaCO3/L >0 <300 Aceptable
E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Hierro total Absorcion atémica 0,03 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable
Magnesio Volumétrico EDTA 27,92 mg Mg/L >20<36 Aceptable
Electrométrico 6,6 Unidadesde PH 26,56<9 Aceptable
Sulfatos Cromatografia idnica mg S04 2-/L >20<250 Aceptable
Turbiedad Nefelométrico 0,4 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" 0 cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano x

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
[y
CARACTERISTICAS ADICIONALES*™
Conductividad Electrométrico 177 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL
OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIQ. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 13 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segln Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

J! w
Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiolégico

Impresién Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano ﬂ

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2408 Codigo laboratorio: 2338 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 05/12/2019 9:35:00 Fecha de recep. laboratorio: 05/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 05/12/2019 15:45:00
11:04:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6370000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Centro Poblado tipo Caserio
Lugar: PUNTO DE BOSCONIA Descripcion: NR Codigo punto:

Direccion: CALL 33 No 32 -15 GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

.
Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0 <200 Aceptable
Calcio Volumétrico EDTA 17,63 mg Ca/L >20<60 Aceptable
Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 1,02 mg CI2/L 20,3<2 Aceptable
Cloruros Cromatografia idnica 39,48 mg Cl-/L >20<250 Aceptable
Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable
Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L >0 <300 Aceptable
E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Hierro total Absorcion atémica 0,02 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable
Magnesio Volumétrico EDTA mg Mg/L >20<36 Aceptable
Electrométrico 6,5 Unidadesde PH 26,56<9 Aceptable
Sulfatos Cromatografia idnica mg S04 2-/L >20<250 Aceptable
Turbiedad Nefelométrico 0,4 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" 0 cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano x

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
[y
CARACTERISTICAS ADICIONALES*™
Conductividad Electrométrico 177 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL
OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIQ. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 13 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segln Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiolégico
Impresién Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2409 Codigo laboratorio: 2339 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 05/12/2019 10:10:00 Fecha de recep. laboratorio: 05/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 05/12/2019 15:15:00
11:04:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 66970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: KM 1 CONCRR 16 Descripcién: NR Codigo punto:

Direccion: BARRIO LA JUVENTUD GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100mI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucion 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segin Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

el (-

Analista - Microbiologico
Impresién Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccién parcial o total de este informe sin la autorizacién escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2411 Codigo laboratorio: 2378 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 11/12/2019 8:10:00 Fecha de recep. laboratorio: 11/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 11/12/2019 15:45:00
11:20:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: BARRIO LA AURORA Descripcién: NR Codigo punto:

Direccion: CALL 32 28 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice |a técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: El resultado emitido corresponde (nicamente al obtenido por el andlisis de la muestra allegada para estudio. El
muestreo No es responsabilidad del LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

VPR
Analista - Microbiolégico

Impresién Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2412 Codigo laboratorio: 2379 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 11/12/2019 8:22:00 Fecha de recep. laboratorio: 11/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 11/12/2019 15:45:00
11:20:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: BARRIO COMUNEROS Descripcién: N.R Codigo punto:

Direccion: CALLE 13 CON CRA 18 ESQUINA GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

.
Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0 <200 Aceptable
Calcio Volumétrico EDTA 16,83 mg Ca’L 20<60 Aceptable
Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 1,07 mg CI2/L 20,3<2 Aceptable
Cloruros Cromatografia idnica 37,48 mg Cl - /L 20 <250 Aceptable
Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable
Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L >0 <300 Aceptable
E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Hierro total Absorcion atémica 0,06 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable
Magnesio Volumétrico EDTA 12,76 mg Mg/L >20<36 Aceptable
Electrométrico 6,4 Unidadesde PH 26,56<9 No Aceptable
Sulfatos Cromatografia idnica mg S04 2-/L 20 <250 Aceptable
Turbiedad Nefelométrico 0,2 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano E

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
:
CARACTERISTICAS ADICIONALES*™
Conductividad Electrométrico 177 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH y Cloro Residual medidos In Situ. El resultado emitido corresponde Unicamente al obtenido por el analisis de la
muestra allegada para estudio. El muestreo No es responsabilidad del LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Fisicoquimico, Microbiolégico segln la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14

Caracteristicas para IRCA: 13

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

Pagina 2 de 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

IRCA BASICO: 1,76 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 1,76 %

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

=5 | w7z

Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresion Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccién parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.

Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2413 Codigo laboratorio: 2380 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 11/12/2019 8:45:00 Fecha de recep. laboratorio: 11/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 11/12/2019 15:45:00
11:20:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: Calle 37 # 7 Occ Descripcién: Esquina Frente a la Codigo punto:

Tienda.
Direccion: PUNTO LA JOYA GPS: Fuente: CREADO PARA

CONSISTENCIA DE MIGRACION

Concertado: No Intradomiciliario: Si

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: El resultado emitido corresponde (nicamente al obtenido por el andlisis de la muestra allegada para estudio. El
muestreo No es responsabilidad del LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

Pagina 1 de 2 Fin de Reporte



INsTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

Caracteristicas para IRCA: 2

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

Pagina 2 de 2

Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano ﬂ
Autoridad Santander
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
IRCA por Muestra

IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

PR
Analista - Microbiolégico
Impresién Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccién parcial o total de este informe sin la autorizacién escrita del laboratorio.

Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2414 Codigo laboratorio: 2381 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 11/12/2019 9:10:00 Fecha de recep. laboratorio: 11/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 11/12/2019 15:45:00
11:20:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: BARRIO ALFONSO LOPEZ Descripcién: NR Codigo punto:

Direccion: CRA 8 #41- 04 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: El resultado emitido corresponde (nicamente al obtenido por el andlisis de la muestra allegada para estudio. El
muestreo No es responsabilidad del LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Pagina 1 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

VPR
Analista - Microbiolégico

Impresién Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2415 Codigo laboratorio: 2382 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 11/12/2019 9:30:00 Fecha de recep. laboratorio: 11/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 11/12/2019 15:45:00
11:20:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: CLL 64 -17 F BARRIO LA CEIBA Descripcién: NR Codigo punto:

Direccion: PUNTO DE MUESTREO GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: El resultado emitido corresponde (nicamente al obtenido por el andlisis de la muestra allegada para estudio. El
muestreo No es responsabilidad del LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano J

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

vVPR
Analista - Microbiolégico

Impresién Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.

Pagina 2 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2416 Codigo laboratorio: 2383 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 11/12/2019 9:50:00 Fecha de recep. laboratorio: 11/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 11/12/2019 15:15:00
11:00:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: BARRIO LA VICTORIA Descripcion: FRENTE A LA CANCHA  Cddigo punto:

PABLO VI
Direccion: CARRERA 11 CALLE 67 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Alcanilidad Total Volumeétrico mg CaCO3/L >20<200 Aceptable
Calcio Volumétrico EDTA 20,03 mg Ca/L >20<60 Aceptable
Cloro residual libre Colorimeétrico de la DPD 1,14 mg CI2/L 20,32 Aceptable
Cloruros Cromatografia iénica 37,98 mg Cl-/L 20<250 Aceptable
Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable
Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L >0 <300 Aceptable
E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Hierro total Absorcion atomica 0,05 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable
Magnesio Volumétrico EDTA 11,51 mg Mg/L >20<36 Aceptable
Electrométrico 6,5 Unidadesde PH 26,56<9 Aceptable
Sulfatos Cromatograf(a idnica mg S04 2-/L 20<250 Aceptable
Turbiedad Nefelométrico 0,4 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano E

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
[y
CARACTERISTICAS ADICIONALES*™
Conductividad Electrométrico 135 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH y Cloro Residual medidos In Situ. El resultado emitido corresponde Unicamente al obtenido por el analisis de la
muestra allegada para estudio. El muestreo No es responsabilidad del LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segtin la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 13 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segln Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paréagrafo Art. 13 Res. 2115

/23
Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresion Reporte:23/12/2019

Prohibida la reproduccién parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2417 Codigo laboratorio: 2416 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 12/12/2019 8:10:00 Fecha de recep. laboratorio: 12/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 12/12/2019 15:45:00
11:14:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: PLANTA MORRORICO Descripcién: N.R. Codigo punto:

Direccion: CALLE 31 33A-89 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100mI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Pagina 1 de 2 Fin de Reporte



Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

VPR
Analista - Microbiolégico

Impresién Reporte:27/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2418 Codigo laboratorio: 2417 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 12/12/2019 8:30:00 Fecha de recep. laboratorio: 12/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 12/12/2019 15:45:00
11:14:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal

Lugar: LOS PINOS Descripcién: CAJILLA DE Codigo punto:
INSPECCION

Direccion: Calle 14 # 35 16 GPS: Fuente: ACUEDUCTO

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100m] - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucioén 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbiolégico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2
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INsTITUTO
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Caracteristicas para IRCA: 2

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

Pagina 2 de 2

Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano ﬂ
Autoridad Santander
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
IRCA por Muestra

IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

PR
Analista - Microbiolégico
Impresién Reporte:27/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2419 Codigo laboratorio: 2418 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 12/12/2019 8:45:00 Fecha de recep. laboratorio: 12/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 12/12/2019 15:45:00
11:14:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: EL ESTADIO Descripcion: NR Codigo punto:

Direccion: CALLE 14 #32 10 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

.
Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0 <200 Aceptable
Calcio Volumétrico EDTA 20,03 mg CalL >20<60 Aceptable
Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 0,99 mg CI2/L 20,3<2 Aceptable
Cloruros Cromatografia idnica 42,48 mg Cl - /L >20<250 Aceptable
Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable
Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L >0 <300 Aceptable
E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Hierro total Absorcion atémica 0,02 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable
Magnesio Volumétrico EDTA 11,99 mg Mg/L >20<36 Aceptable
Electrométrico 6,6 Unidadesde PH 26,56<9 Aceptable
Sulfatos Cromatografia idnica mg S04 2-/L >20<250 Aceptable
Turbiedad Nefelométrico 0,3 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" 0 cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano E

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
[y
CARACTERISTICAS ADICIONALES*™
Conductividad Electrométrico 117 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resoluciéon 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL
OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIQ. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 13 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

R
Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresion Reporte:27/12/2019

Prohibida la reproduccién parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2420 Codigo laboratorio: 2419 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 12/12/2019 9:10:00 Fecha de recep. laboratorio: 12/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 12/12/2019 15:14:00
11:14:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Adicional, Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

Fisicoquimico, Microbiolégico
INFORMACION DEL LABORATORIO
Cédigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: A MITAD DE CUADRA Descripciéon: BARRIO GAITAN Codigo punto:

Direccion: CALLE 10 No. 16 - 45 GPS: Fuente: RIO TONA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

.
Alcanilidad Total Volumétrico mg CaCO3/L >0 <200 Aceptable
Calcio Volumétrico EDTA 20,84 mg CalL >20<60 Aceptable
Cloro residual libre Colorimétrico de la DPD 1,07 mg CI2/L 20,3<2 Aceptable
Cloruros Cromatografia idnica 41,98 mg Cl-/L >20<250 Aceptable
Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Color aparente Espectrofotométrico UPC 20<15 Aceptable
Dureza total Volumétrico EDTA mg CaCO3/L >0 <300 Aceptable
E.coli Sustrato definido UFC/100ml - 20<0 Aceptable
NMP/100ml
Hierro total Absorcion atémica 0,03 mg Fe/L >20<0,3 Aceptable
Magnesio Volumétrico EDTA 13,71 mg Mg/L >20<36 Aceptable
Electrométrico 7,3 Unidadesde PH 26,56<9 Aceptable
Sulfatos Cromatografia idnica mg S04 2-/L >20<250 Aceptable
Turbiedad Nefelométrico 0,3 UNT 20<2 Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o0 hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano E

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra
:
CARACTERISTICAS ADICIONALES*™
Conductividad Electrométrico 182 u siemens/cm

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: pH CLORO RESIDUAL MEDIDOS IN Situ. EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL
OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA ALLEGADA PARA ESTUDIQ. EL MUESTREQ NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 14
indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA
Caracteristicas para IRCA: 13 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

R
Analista - Fisicoquimico Analista - Microbiologico
Impresion Reporte:27/12/2019

Prohibida la reproduccién parcial o total de este informe sin la autorizacién escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2421 Codigo laboratorio: 2420 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 12/12/2019 9:35:00 Fecha de recep. laboratorio: 12/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 12/12/2019 15:15:00
11:14:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Centro Poblado tipo Caserio
Lugar: PUNTO DE BOSCONIA Descripcién: NR Codigo punto:

Direccion: CALL 39 No 32 -15 GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100mI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es '<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

VPR
Analista - Microbiolégico

Impresion Reporte:27/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra No: 2422 Codigo laboratorio: 2421 Contramuestra pp: No

Fecha de toma: 12/12/2019 10:05:00 Fecha de recep. laboratorio: 12/12/2019 Fecha analisis laboratorio: 12/12/2019 15:14:00
11:14:00

Muestra Tomada por: GILMA PORTILLA Desinfectante: Coagulante:

Analisis Solicitados: Microbiolégico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada

INFORMACION DEL LABORATORIO
Codigo: 318 Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT Teléfono: 6970000
Fax: Direccion: CALLE 56 N 2W-68 Email: labdepsan@yahoo.es

Pagina WEB: www.gobernaciondesantander.gov.co

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INFORMACION DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Poblacion: 0,00 Clase: Cabecera Municipal
Lugar: KM 1 CONCRR 16 Descripcién: NR Codigo punto:

Direccion: BARRIO LA JUVENTUD GPS: Fuente: RIO SURATA
Concertado: No Intradomiciliario: No

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Ninie?

Coliformes totales Sustrato definido UFC/100ml - 20=0 Aceptable
NMP/100ml

E.coli Sustrato definido UFC/100mI - 20<0 Aceptable
NMP/100ml

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es <1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado
es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero”. Si se >1 o hay presencia el valor es >0

ANALISIS ESPECIALES

CARACTERISTICAS ADICIONALES**

**IRCA sin tomar en cuenta las caracteristicas adicionales no considerados en la resolucién 2115 de 2007.

OBSERVACIONES: EL RESULTADO EMITIDO CORRESPONDE UNICAMENTE AL OBTENIDO POR EL ANALISIS DE LA MUESTRA
ALLEGADA PARA ESTUDIO. EL MUESTREO NO ES RESPONSABILIDAD DEL LDSP

NOTA: Segun los parametros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Es apta para consumo humano
desde el punto de vista Microbioldgico segun la resolucion 2115 del 2007 del MPS / MAVDT.

CARACTERISTICAS ANALIZADOS: 2

indice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA

Caracteristicas para IRCA: 2 IRCA BASICO: 0,00 % IRCA ESPECIAL: 0,00 % IRCA: 0,00 %
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Informe de Analisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano j

INSTITUTO Autoridad Santander
NACIONAL DE LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANT
SALUD IRCA por Muestra

Nivel de riesgo: SIN RIESGO

IRCA Basico: Segun Cuadro 6 Art. 13 Res. 2115 de 2007
IRCA Especial: Segun Paragrafo Art. 13 Res. 2115

VPR
Analista - Microbiolégico

Impresion Reporte:27/12/2019

Prohibida la reproduccion parcial o total de este informe sin la autorizacion escrita del laboratorio.
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