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Loglca Etlca & Estética

A continuacion las respuesta a las preguntas de la proposicion presentada.

A) Sirvase Indicar ;Qué acciones y presupuesto se ha invertido desde su dependencia en la
Vigencia 2016, 2017 y en lo que va de la vigencia 2018 para la adecuacion y mantenimiento de la
infraestructura de las plazas de Mercado del Municipio de Bucaramanga?

RTA: Durante las vigencias 2016 — 2018, La Secretaria de Infraestructura ha realizado la
inversion de $ 3.678.114.827,05, correspondiente a la REPOSICION DE LA CUBIERTA DEL
MODULO NORTE DE LA PLAZA GUARIN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA vy
ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA GUARIN.

B) Que obras de infraestructura se proyectan para la adecuaciéon y mantenimiento de las plazas de
mercado de Bucaramanga en la vigencia 2019 y en lo que falta de la vigencia 2018?

RTA: La Secretaria de Infraestructura a la fecha no tiene previsto realizar intervenciones en
las plazas de mercado para lo que falta de la presente vigencia.

Sin embargo en el presupuesto de la vigencia 2019, no se tiene proyectado la intervencion
de las mismas, teniendo en cuenta que para realizar una intervencion integral se necesita
una alta inversion y no se cuenta con los recursos.

C) ¢Qué acciones se han realizado por su despacho para requerir los contratistas que ejecutaron
los contratos de mantenimiento de las distintas obras contratadas durante el gobierno anterior y
la actual vigencia para las plazas de mercado Concordia y Kennedy que presentan fallas a pesar
de ser reciente su instalacion?

RTA: La Secretaria de infraestructura adelanto gestiones, requiriendo a los contratistas de los
contratos que fueron ejecutados en la vigencia 2015, el cual se obtuvo respuesta positiva
por cada uno de ellos; en la Plaza la Concordia (Reemplazo tramos de piso, arreglo de
goteras, ajuste de canales y resanes en cubierta, en la Plaza Kennedy (Limpieza y
mantenimiento de desagues, reparacion de sifon en area de parqueaderos, mantenimiento y
Limpieza de caja en areas de parqueaderos, limpieza de bajantes entre otros). Sin embargo
en visita posterior se evidencio el mal uso de las tuberias de desagle ya que los usuarios
arrojan todo tipo de desechos. Se anexa acta de visita e informe técnico.

D) ¢Sirvase detallar el presupuesto destinado para mejoramiento de infraestructura de las plazas de
mercado en la vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019 en el cuatrenio del actual gobierno Municipal de
acuerdo al plan plurianual de inversiones?

RTA: Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 “Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos” se
encuentra proyectado los recursos por cada vigencia para el Mantenimiento y Mejoramiento de las Plazas de
Mercado de la siguiente manera:
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Realizar 4
adecuaciones y/o

Intervencion o
Social del ”‘?”ter‘l'm'e”g’s 8 $0 $705.000.000 | $3.000.000.000 | § 3.000.000.000
Espacio publico o PR £0
mercado a cargo del
municipio.

Sin embargo estos valores son ajustados de acuerdo al presupuesto aprobado por cada vigencia, los cuales se
detallan a continuacion:

" Programa Meta 2016 2017 2018 2019

Realizar 4
adecuaciones y/o

Intarvencion mantenimientos a
Social del $0 $2.685.080.611,33 | $993.034.215,72 $0
£ ; ! las plazas de
spacio publico
mercado a cargo del
municipio,

Nota: Estos valores son los compromisos por cada vigencia.
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2. OBJETIVO GENERAL: EI siguiente informe tiene como finalidad realizar visita técnica a | Plaza de
Mercado Barrio Kennedy ubicada en la Calle 17 N Con Carrera 14 y emitir concepto Técnico sobre el
estado actual de las redes de desagiie de aguas servidas.

4. LOCALIZACION COMUNA N°: 2
5. BARRIO: KENNEDY

6. LOCALIZACION
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La plaza de Mercado denominada ALBERTO RUEDA, se localiza en la Comuna 2 del barrio Kennedy
en la Calle 17 N con Carrera 16.
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1. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

¥

FOTOGRAFIA No 1: Se muestra las instalaciones de la plaza de Mercado, obra que se entrego para el
servicio en el afo 2012, es una edificacion de dos niveles; en el primer nivel se ubica zona de ventas de
carnes, zona de verduras, zona de granos, comedor y baterias de bafios para damas y caballeros; en el
sétano se localiza los parqueaderos, sub estacién eléctrica, tanque de almacenamiento.

FOTOGRAFIA No 2: Se observa los puestos de venta de legumbre, juegos de |la plaza de Mercado Alberto
rueda del Barrio Kennedy.
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2. ESTADO ACTUAL

Se procedio a revisar las redes de aguas servidas externas a la plaza y las internas, ademas de |a
redes de aguas lluvias como bajantes

Red publica
10" Gres

FOTOGRAFIA No 3: |a plaza de Mercado del Barrio Kenendy, entrega sus 'aguas servidas a la red

publica existente a un pozo de inspeccion de la EMPAS. S.A. en tuberia de 6 pvc ubicado sobre la
calle 17 N.

FOTOGRAFIA No 4: Se observa el buen estado del pozo de la red publica de Alcantarillado y

el diametro de la acometida domiciliaria de la plaza de mercado en 6” PVC, funcionando en
optimas condiciones hidraulicas.
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FOTOGRAFIA No 5: Registro fotografico de la caja de inspeccién principal de la plaza de
Mercado Barrio Kennedy, observandose al momento de destapar la caja, la presencia de

botellas, residuos organicos, que generan obstruccion y por ende taponamiento de la tuberia
interna de la plaza.

FOTOGRAFIA No 6: Registro fotografico de la caja de inspeccién de aguas lluvias de la plaza
de Mercado Barrio Kennedy, observandose la presencia de material inorganico, (piedras,
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botellas, papel) residuos organicos, que generan obstruccion y por ende taponamiento de la

tuberia aguas lluvias.

FOTOGRAFIA No 7: Registro fotografico de la red de desagie de la plaza de Mercado Barrio
Kennedy, ubicada en la placa de entrepiso del Sotano, observandose diametros de tuberia de
3" PVC, las cuales evacuan las aguas servidas del sector de las carnes

ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS

o

FOTOGRAFIA No 8: Registro fotografico de la cubierta de la plaza de Mercado Barrio Kennedy, la
cual muestra dafios en la impermeabilizacién del empalme de la teja con la columna, que con las

aguas lluvias se presenta goteras.
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FOTOGRAFIA No 8: Registro fotografico de Los bajantes de aguas lluvias, se observa el
taponamiento de la tuberia a propdsito, lo que ocasiona que en eépoca de lluvias no funcionen a
cabalidad.

FOTOGRAFIA No 9: Registro fotografico de redes hidraulica construida por los mismo vendedores
de la plaza sin ningun tipo de control, generando que los pegues de la tuberia generen humedad en
muros.
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FOTOGRAFIA No 10: Registro fotografico de rede sanitarias provenientes de puestos de venta de
carnes, fraudulentas las cuales evacuan las aguas servidas hacia los canales de aguas lluvias,
construidas por los mismo de la plaza.

7. CONCLUSION

- El dia 24 de enero de 2016, el equipo de mantenimiento de redes (vactor) de EMPAS SA
ESP, realizé labores de dragado y succién en las red publica de alcantarillado hacia las redes

internas de la plaza de mercado, debido a la obstruccién ocasionada por el mal uso de los
residuos solidos, desechos.

- Los diametros de las redes internas son suficientes para los caudales contemplados en los
disenos tanto para los desagues, como los puntos sanitarios y entrega final al sistema de

alcantarillado.
- Las obstrucciones por material organico, en las cajas de inspeccion y tuberia hacen que en

descargas de mayor caudal ocasionan rebosamiento hacia el interior de las redes sanitarias.

- Los malos olores provenientes de las redes internas de la plaza de mercado se deben a las

obstrucciones presentadas en las cajas de inspeccion por acumulacién de material organico
procedentes de los puestos de venta de carnes.
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Es imperativo implementar un plan de cultura para el correcto uso del sistema y el manejo de
residuos sélidos, desechos organicos, material vegetal, fluidos, etc. Para mitigar la
problematica que se viene presentando Y a su vez evitar sedimentacion en la tuberia lo que
ocasionara \complicaciones de mayor envergadura.
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OTTA RODRIGUEZ
Profesional especializado
Secretaria de Infraestructura




